Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé

N Centrum hygienickych laboratofi
i'am; i Zkugebni laboratoF & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
AN A Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Zmmas
L 1393

PROTOKOL ¢. 70838/2022

41564
14.12.2022 14:27
14.12.2022 - 19.12.2022

Cislo zakazky :
Prijem vzorku :
Vysetieni vzorku :

Zakaznik : Obec Dolni Lomna
Dolni Lomna 164
739 91 Dolni Lomna

Cislo jednaci : ZU/14674/2022
Cislo spisu : S-ZU/14674/2022
Spisovy znak : 2.04

Informace o vzorku

Vzorek ¢islo:
Datum odbéru:
Nazev vzorku:
Misto odbéru:
Matrice:
Vzorkoval:
Metoda vzork.:

Zpiusob odbéru:
Ucel odbéru:

Mnozstvi vzorku:

136781

14.12.2022

Voda pitna - VZ Jestrabi
Dolni Lomna - vodovod Jestiabi - RD ¢p. 94 - p.Gomola - kuchyné

voda pitna

Mazurova Zuzana , Kubi¢ek David, Dis.

SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)

bodovy vzorek

kontrolni - opakovany odbér

cca0,5 1

Cas odbéru: 10:20

Mistni méreni
(mé&feno na misté odbéru)

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzita metoda Nejistota

chlor volny 0,i3 mg/I max.0,30 A |[SOP OV 008.01 20%

teplota vzorku 0,1 °6C - A |SOP OV 042 1°C

Vysledky zkouseni - mikrobiologické vySetfeni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzita metoda Nejistota

pocty kolonii pri 22°C ! 2,3x102 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 vl2,0x10%-
2.6x10?

pocty kolonii pii 36°C 3 KTJ/ml max.40 A [ SOP OV 908 ! <1-9

* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shod¢), nejistota méfeni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist - pfiloha ¢. 1

Ukazatele oznacené

"1" jsou mimo limit.

Vyrok o shodé nebo stanoviska:

U piedlozeného vzorku neni dodrzen pozadavek legislativy v ukazatelich :
pocty kolonii pii 22°C

Pro ostatni stanovené ukazatele jsou pozadavky legislativy dodrzeny.

Poznamka k odbéru:

Upfesnéni SOP
SOP OV 008.01
SOP OV 042
SOP OV 908

v laboratofi.

(navod firmy HACH)
(CSN 75 7342)
(CSN EN ISO 6222)

Misto provedeni zkouSky (pracovisté):
(M - analyzy provedeny pracovitém Ostrava (Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)
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Odbér je piedmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovani a zaznam o odbéru je k dispozici




Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy33i nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.

Jestlize laboratof neni odpov&dna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené rozitené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty mé&feni a koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti ptiblizng 95 %, nezohleduji vlivy odbérii vzorki.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadiena jako 95% konfidencni meze vyjadujici variabilitu Poissonova rozd¢leni,
nezohledniuji vlivy odbéri vzorku.

V pripadé, Ze odbér neni predmétem akreditace, informace o vzorku mimo ¢islo vzorku dodal zakaznik a laborator nenese odpovédnost

za tyto informace.

Kontroloval: Ing. Alena Hrabalova
Protokol vyhotovil: Mgr. Jana Vodstr¢ilova
Pocet stran: 2 /

Dne: 20.12.2022 an

MVDr. Sarka Dvorska
vedouci Oddéleni biologickych analyz

Centrum
hygienickych
laboratofi

konec protokolu
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